
Приложение 3

к распоряжению Министерства

энергетики Московской области

от 14 сентября 2017 г. № 22-Р

НОРМЫ

ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И ПРОШЕДШИХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ И ДОРОГ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	Освещаемые объекты
	Средняя горизонтальная освещенность Eср, лк, не менее

	Главные улицы, площади общественных и торговых центров
	25,0

	Улицы в жилой застройке:

	- основные
	20,0

	- второстепенные (переулки)
	15,0

	Поселковые дороги, проезды на территории садовых товариществ и дачных кооперативов
	10,0



